
図面変更指示書
2019年1月11日

No 図面番号 変更前 変更後

1 E-03

事務室・ＣＲＣ室LSS9-4900LM 12灯
倉庫LSS9-2350LM 2灯

事務室・ＣＲＣ室LSS9-4900LM 15灯
倉庫LSS9-2350LM 4灯

山梨大学(医病)病院改修(中央診療系)電気設備予備工事



山梨大学施設・環境部 ２０１８年１２月

Ａ３

２０１８年１２月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）病院改修（中央診療系）電気設備予備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

設備設計一級建築士

第５６４７０号

榎　田　幸　正

　第　　２３７８号

　第１９２５９２号

建築士証交付番号

大  臣  登  録
外来診療棟　電灯設備（電灯分岐）２階配線図（改修後） １／２００

１／１００
Ｅ－０３

外来診療棟　電灯設備（電灯分岐）２階配線図（改修後）１

Ｓ

Ｋ

ａ

２.０

２.０

２.０

２.０

　３）防火区画及び防火上主要な間仕切り壁のケーブル貫通には、防火区画貫通処理を施すこと。

　１）　図中特記なき配管配線サイズは下記による。

　　（一般照明設備）

　２）接続図及び上記の保護管サイズは立上り引下げ部分のケーブル保護管を示す。

ＥＭ－ＥＥＦ　１.６－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　１.６－３Ｃ（１Ｃア－ス） 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　１.６－２Ｃ×２ 保護管（ＰＦ２２）４

ＥＭ－ＥＥＦ　２.０－３Ｃ２.０ 保護管（ＰＦ２２）（１Ｃア－ス）

ＥＭ－ＥＥＦ　１.６－３Ｃ

ａ ＥＭ－ＥＥＦ　１.６－３Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ　０.９－１P

（１Ｃア－ス） 保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

注　記

パナソニック　ＬＧＢ５２０９４　ＬＥ１相当品

ＬＥＤ棚下灯ＳＰ－１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁直付型・棚下直付型、コンセント付
カバー：プラスチック（乳白）
スイッチ付

Ａ－２ＬＴ－臨床

ＥＭ－ＥＥＦ　１.６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１.６－３Ｃ

（１Ｃア－ス） （Ｅ２５）

（ＭＭ１Ａ）

ａ

１

Ｇ１

Ｇ２

記　号

凡　例

名　称 摘　要

ＬＥＤ・蛍光灯　天井付

ＬＥＤ・蛍光灯　天井付

ＬＥＤダウンライト　天井付

１灯用器具　

２灯用器具

既設電灯分電盤

（ボックス有り，無し）

（ボックス有り，無し）

ＬＥＤ・蛍光灯　壁付

電灯分電盤単線結線図参照

１灯用器具 （ボックス有り）

１灯用器具，ＬＥＤ照明

連用スイッチ　大角型 １Ｐ１５Ａ×１（ネーム付）

調光スイッチ ＬＥＤ・インバーター用　ロータリー式（ネーム付）

連用スイッチ　大角型 ３Ｗ１５Ａ×１（ネーム付）　

熱線センサー付自動スイッチＳ
多重伝送方式 天井埋込型　親機

３

連用スイッチ　大角型 １Ｐ１５Ａ×１，動作表示灯付（ネーム付）

ＳＵＳプレート付

ＳＵＳプレート付

ＳＵＳプレート付

Ｌ

ＳＵＳプレート付

明るさ＋人感センサー内蔵 広角型

パナソニック　ＷＴＫ２９３３Ｋ相当品

記　号 名　称 摘　要

Ｓ 熱線センサー付自動スイッチ
パナソニック　ＷＴＫ２９１０Ｋ相当品

多重伝送方式 天井埋込型　子機 明るさ＋人感センサー内蔵 広角型

熱線センサー付自動スイッチ
多重伝送方式 天井埋込型 子機(換気扇連動用）

Ｓ
明るさ＋人感センサー内蔵 広角型

Ｆ
パナソニック　ＷＴＫ２９３３Ｋ相当品

Ｋ 熱線式自動スイッチ
１Ｐ１５Ａ×１回路用 連続－自動（人感センサー点滅）－切

パナソニック　ＷＴＣ５８２０Ｗ相当品

（回路番号）

１ ～ 回路番号 １φ１００Ｖ

１φ２００Ｖ（ＡＣ）　

（ＡＣ）　

～１ 回路番号

（配管配線）

ケーブルころがし配線

露出配管配線

立上り、引下げ

位置ボックス

プルボックス

露出ボックス

ケーブル保護管

ケーブル保護管

二重天井内又はケーブルラック

配管配線またはケーブルラック

電線管にて保護

アウトレットボックス

傍記 ３３２＝ＳＳ３００×３００×２００を示す。

メタルモール（ＭＭ１Ａ）にて保護

～ 回路番号

～Ｇ１ 回路番号

Ｇ１ （ＧＣ）　１φ１００Ｖ

１φ２００Ｖ（ＧＣ）　

前室（待合）

ＣＨ：２,７００

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ

ＷＣ

１

ＣＨ：２,６００

ＬＲＳ１－８５０ＬＭ

面談室

ＣＨ：２,６００

相談室２

ＣＨ：２,６００

相談室１

１

ＣＨ：２,６００

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ

モニタリング１～３

ＣＨ：２,６００

部長室

ＣＨ：２,６００

検体処理室

３

ＣＨ：２,６００

ＬＳＳ９－４９００ＬＭ

教員コーナー

ＣＨ：２,６００

休憩室

２

ＣＨ：２,６００

事務室・ＣＲＣ室

ＣＨ：２,６００

ＳＭＯ室

ＣＨ：２,６００

資料室

ＣＨ：２,６００

ロッカー室（男）

ＣＨ：２,６００

ロッカー室（女）

ＣＨ：２,６００

会議室

ＣＨ：２,６００

倉庫

ＣＨ：２,６００

ＳＰ－１ １

ＳＰ－１

ＬＳＳ９－４９００ＬＭ

１

１

１

１

１

１

２

３

２

２

２

４

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ

ＬＳＳ９－４９９０ＬＭ

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ

ＬＳＳ９－４９００ＬＭ

ＬＳＳ９－４９００ＬＭ

ＬＳＳ９－４９００ＬＭ

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ

ＬＳＳ９－４９００ＬＭ（ＬＺ）

２ＬＳＳ９－８００ＬＭ－２

１５

４

Ｎ

中庭上部

屋根

ＫＥＹＰＬＡＮ

照明器具参考姿図

ＢＯＸ内にて既設配線に接続

２


