
山梨大学施設・環境部 ２０１９年　３月

Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号 １／３００

１／１５０

中央診療棟　電灯設備（電灯分岐）　４階配線図１

電灯設備（電灯分岐）　４階配線図
中央診療棟

Ｅ－２０６

室　名

天井高

形　状

看護部研修室

２

ＣＨ＝２６００

ＬＳＳ９－６８００ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

ＷＣ（Ｗ）

６

ＣＨ＝２６００

ＬＲＳ１－８５０ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

ダーティガウン置場（Ｗ）

２

ＣＨ＝２６００

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

クーリンガウン置場１

１

ＣＨ＝２６００

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

クーリンガウン置場２

２

ＣＨ＝２６００

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

男子更衣室

４

ＣＨ＝２６００

ＬＳＳ９－４９００ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

ダーティガウン置場（Ｍ）

１

ＣＨ＝２６００

ＬＳＳ９－２３５０ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

メッセンジャー待機室

１

ＣＨ＝２６００

ＬＳＳ９－４９００ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

カンファレンス室

６

ＣＨ＝２６００

ＬＳＳ９－４９００ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

室　名

天井高

形　状

フロンガスボンベ室

１

直　天

ＬＳＳ９－６８００ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

空調機械室２

８

直　天

ＬＳＳ９－６８００ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

低圧電気室

１２

空調機械室１

直　天

ＬＳＳ９－６８００ＬＭＬＮ １７

ＬＳＳ９－３２００ＬＭＬＮ １

直　天

ＬＳＳ９－６８００ＬＭＬＮ

室　名

天井高

形　状

高圧電気室

直　天

ＬＳＳ９－６８００ＬＭＬＮ ４

イロ

イロハ

イロハ

イ3
ロ3

イロ
33 33

イロ

イロ
33

イロ
33 イロ

33

イロ

33
イロ

33
イロ

ＭＡ

ＭＡ

６

６

６

６

６

６ ６

６

９

９９

９

１０１１

６９９９９

１１

１１ １１

１１

１１１１８

６

７

６

６ ７ ７

７

１１

９９９９９９９

９

７

１１ １１ １１

１１

５

５

５ ３ ５３ ５ ５

５

５

５

５５５５５３

３５５５５

F

１Ｐ

室　名

天井高

形　状

空調機械室３

直　天

ＬＳＳ９－６８００ＬＭＬＮ ６

３Ｐ

３Ｐ

３Ｐ

Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

別途工事

別途工事イ ロ

イ

ロ ハ

ロ ハ

イ

イ

ロ

ロ ハ

ハ

イ イ イ

イイイ

イ イ イロ ロ

ロロロ

ロ ロ ロ

イ イ

イ イ

ロ ロ

ロ ロ

イ

イ

ロ

ロ

ロ

ロ

イ

イ

イ

イ

イ

ロ

イ イロ ロ

ロ

ロ ロ

イ

イ イ

１１

Ｇ１Ｇ１

１１Ｇ１Ｇ１

系統図参照

系統図参照

Ｅ－４Ｌ

Ｆ－４Ｌ

ET-104 撤去 中央診療棟 
電灯設備（電灯分岐）４階配線図参照

Ｇ１Ｇ１

Ｇ２Ｇ２

ET-104 撤去 中央診療棟 
電灯設備（電灯分岐）４階配線図参照

内の改修工事は行わない。



山梨大学施設・環境部 ２０１９年　３月

Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号

中央診療棟
電灯設備（防災用電灯分岐）　４階配線図 １／３００

１／１５０
Ｅ－３０５

中央診療棟　電灯設備（防災用電灯分岐）　４階配線図１

赤

Ｆ－４Ｌ

FPC

FPC

FPC

FPC

401401

H3B

60H2B
H2B

H2B

H2B

T2Br

T2B

T2Br

60K3

60K3

60H3B

60K3

60K3

H3B

H3B

H3B

H3B

J

ＥＥＦ＋ＦＰ ＥＥＦ＋ＦＰＥＥＦ＋ＦＰＥＥＦ＋ＦＰＥＥＦ＋ＦＰＥＥＦ＋ＦＰ

ＦＰCＦＰC

ＦＰC

ＦＰC

ＥＥＦ＋ＦＰＥＥＦ＋ＦＰ

ＥＥＦ＋ＦＰ

ＥＥＦ＋ＦＰ

ＦＰCＦＰC

ＥＥＦ＋ＦＰ

ＥＥＦ＋ＦＰＥＥＦ＋ＦＰＥＥＦ＋ＦＰ

ＦＰCＦＰCＦＰC

ＦＰCＦＰCＦＰC

ＦＰC

ＥＥＦ＋ＦＰ
ＥＥＦ＋ＦＰＥＥＦ＋ＦＰＥＥＦ＋ＦＰ

ＥＥＦ＋ＦＰ

ＦＰ2.0
２２

402402

J J

JJ

J J J

J J

J J

J

J

J J

J

JJJ J

J

ＦＰC

FEE+ＦＰC

ＥＥＦ＋ＦＰC

402402 403403

非常照明設備の機器及び配線は
ET-104 撤去 中央診療棟
電灯設備（電灯分岐）４階配線図参照

内の改修工事は行わない。



山梨大学施設・環境部 ２０１９年　３月

Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号 １／３００

１／１５０
ＥＴ－１０４

１ 撤去　中央診療棟　電灯設備（電灯分岐）　４階配線図１ 撤去　中央診療棟　電灯設備（電灯分岐）　４階配線図

１／３００

１／１５０
撤去　中央診療棟
電灯設備（電灯分岐）　４階配線図

空調機械室

２１

ＣＨ：直　天

ＦＬ４０Ｗ×１

２吊下げ型

４

ＦＬ４０Ｗ×２

露出型

吊下げ型

誘導灯Ｂ １

ＦＬ４０Ｗ×１

Ｅ階段

１

ＣＨ：直　天

ＦＬ４０Ｗ×１ 露出型

１

倉　庫

１

ＣＨ：直　天

ＦＬ４０Ｗ×１ 露出型

手術室上部

１０

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×４ 埋込型

２埋込灯

手術室上部

１２

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×４ 埋込型

２埋込灯

見学室

８

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×１

４埋込灯

埋込型

誘導灯Ｂ １

電気室

３

ＣＨ：直　天

ＦＬ４０Ｗ×２

３

１７露出型

露出型

シーリングライト ４

ＦＬ４０Ｗ×１

フロンガスボンベ室

１

ＣＨ：直　天

ＦＬ４０Ｗ×１ 露出型

ＦＬ４０Ｗ×２(非常灯組込)露出型

誘導灯Ｂ

４

Ｄ階段

２

ＣＨ：直　天

ＦＬ４０Ｗ×１ 露出型

カンファレンス室１

７

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×２ 埋込型

３ＦＬ４０Ｗ×２(非常灯組込)埋込型

看護部管理室

７

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×２ 埋込型

３ＦＬ４０Ｗ×２(非常灯組込)埋込型

休憩室

３

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×２ 埋込型

２ＦＬ４０Ｗ×２(非常灯組込)埋込型

メッセンジャー室

１

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×２ 埋込型

１ＦＬ４０Ｗ×２(非常灯組込)埋込型

印刷室

１

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×１ 露出型

１露出型ＦＬ１５Ｗ×１

女子便所

１

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×１ 埋込型

１

会議室

１

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×１ 露出型

２シーリングライト

倉　庫

１

ＣＨ：２７００

ＦＬ４０Ｗ×１ 埋込型

１露出型ＦＬ４０Ｗ×１

露出型ＦＬ４０Ｗ×１

廊　下

ＣＨ：直　天

ＦＬ４０Ｗ×１

２

埋込灯

埋込型

誘導灯Ｃ ４

誘導灯Ｂ

埋込灯

１

ＦＬ２０Ｗ×２ 露出型

ＦＬ４０Ｗ×１

埋込灯

埋込型

Ｆ－ＰＨＬ

３３

１

１

３３
２.０

１

１

７ ７ ７

７ ７ ７ ７

７

２.０

３

３

２

２

１ ２ １ １

Ｅ－４Ｌ

１

３

４

１

１ ２

別途工事

別途工事

Ｒ

一般照明器具及び非常照明は既存のまま、　　
　　 は取外再取付とする。配線は既存のままとする。
誘導灯器具及び配線は撤去とする。

既存のまま

既存のまま

既存のまま

（撤去）

（撤去）

（既存利用）

（既存利用） ９

９

取外再取付 取外再取付

取外再取付

（取外再取付）

（取外再取付）

３

３

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

別途工事

別途工事



山梨大学施設・環境部 ２０１９年　３月

Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号 １／３００

１／１５０
Ｅ－４０５

１

電灯設備（コンセント分岐）　４階配線図
中央診療棟

中央診療棟　電灯設備（コンセント分岐）　４階配線図

天井スクリーン用100VA 350VAプロジェクター用

ガスモニタ用

ＭＡ

ＭＡ

ＭＡ

ＭＡ

Ｅ－４Ｌ

Ｆ－４Ｌ

ET-204 撤去 中央診療棟 電灯設備
（コンセント分岐）４階配線図参照

99

1010

1111

1212

1919

1818

1515
1616

2121

1717

2222

11

22

33

G1G1

G2G2

44

別途工事

内の改修工事は行わない。
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山梨大学施設・環境部 ２０１９年　３月

Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号

１ 撤去　中央診療棟　電灯設備（コンセント分岐）　４階配線図

１／３００

１／１５０
ＥＴ－２０４

電灯設備（コンセント分岐）　４階配線図
撤去　中央診療棟

配線器具及び配線は既存のままとする。
電源が遮断される箇所においては、付近より
配線を行うこと。
細線部は既存のままとし、太線部の撤去を行う。



山梨大学施設・環境部 ２０１９年　３月

Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号 １／３００

１／１５０
Ｅ－６０４

中央診療棟　動力設備（動力分岐）　４階配線図１

中央診療棟
動力設備（動力分岐）　４階配線図

ＡＣＰ

Ｔ４-１ａ
×２

ＡＣＰ

Ｔ４-１ｂ
×２

ＡＣＰ

Ｔ４-１ｃ
×２

ＡＣＰ

Ｔ４-１ｄ
×２

ＡＣＰ

Ｔ４-２ａ
×２

ＡＣＰ

Ｔ４-２ｂ
×２

ＡＣＰ

Ｔ４-２ｃ
×２

ＡＣＰ

Ｔ４-３ａ

ＡＣＰ

Ｔ４-３ｂ

ＡＣＰ

Ｔ４-３ｃ

ＡＣＰ

Ｔ４-４ａ

ＡＣＰ

Ｔ４-４ｂ
×２

ＡＣＰ

Ｔ４-４ｃ

ＡＣＰＣ

Ｔ４－３

ＡＣＰ

Ｔ４-３

ＡＣＰ

Ｔ３-１４

ＡＣＰ

Ｔ３-１３

ＡＣＰ

Ｔ２-１０

ＡＣＰ

Ｔ２－９

ＡＣＰ

Ｔ２－８

ＡＣＰ

Ｔ２-１１

ＡＣＰ

Ｔ３－１

ＡＣＰ

Ｔ３－４

ＡＣＰ

Ｔ３－８

ＡＣＰ

Ｔ３－９

ＡＣＰ

Ｔ３-１０

ＡＣＰ

Ｔ３-１７

ＡＣＰ

Ｔ３－６

ＡＣＰ

Ｔ２－３

ＡＣＰ

Ｔ２－２

ＡＣＰ

Ｔ２－５

ＡＣＰ

Ｔ２－４

ＡＣＰ

Ｔ２－６

ＡＣＰ

Ｔ３－７

ＡＣＰ

Ｔ２－７

ＡＣＰ

Ｔ３－２

ＡＣＰ

Ｔ２－１

ＡＣＰ

Ｔ３－５

ＡＣＰ

Ｔ３－３

ＡＣＰＣ

Ｔ４－２

ＡＣＰＣ

Ｔ４－１

系統将来用１Ｆ系統将来用１Ｆ

ＡＣＲ

Ｔ３－２

ＡＣＰＣ

Ｔ３－１

ＡＣＰ

Ｔ４-４

ＡＣＰ

Ｔ３-１６

ＡＣＰ

Ｔ３-１５

ＡＣＰ

Ｔ１－１

ＡＣＰ

Ｔ１－２

ＡＣＰ

Ｔ１－３

ＡＣＰ

Ｔ１－４

ＡＣＰ

Ｔ１－５

ＦＥ

Ｔ４-１８

ＦＥ

Ｔ４-１７

ＦＥ

Ｔ４-１９

ＦＥ

Ｔ４-１３

ＦＥ

Ｔ４-１２

ＦＥ

Ｔ４-１４

ＦＥ

Ｔ４-１５

ＦＥ

Ｔ４-１６

ＨＥＵ

Ｔ４-１

ＦＳ

Ｔ４-１１

ＦＳ

Ｔ４-１２

ＦＥ

Ｔ４-２０

ＦＥ

Ｔ４-２１

動力設備二次側配管配線表（４Ｍ－４）

機 器 番 号 負 荷 名 称 系　　統
負荷容量

配　　線 配 管 電 動 機 接 続 材
手 元 開 閉 器 箱 仕 様

（ｋＷ） 仕　様 配 線 用 遮 断 器

ＡＣＰ－Ｔ３－１４

空冷式マルチパッケージ形空調機

３階　リハビリ④ ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

（Ｇ２８） Ｆ２（３０）ＷＰ ー ー

空冷式マルチパッケージ形空調機

４.９

（Ｇ２８） ー ー

空冷式マルチパッケージ形空調機

７.２

（Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ４－３

空冷式マルチパッケージ形空調機

４階　看護部助手休憩室他 ５.３

（Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ４－４

空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ３－１３

空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

４.９

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

ＡＣＰ－Ｔ３－１５

ＡＣＰ－Ｔ３－１６

１０.６

３階　リハビリ⑤

３階　リハビリ⑥ ＣＶ８°ー４Ｃ

ＣＶ５.５°ー４Ｃ

４階　男子更衣室他

ＣＶ５.５°ー４Ｃ

７.２ ＣＶ８°ー４Ｃ

３階　リハビリ③ ＣＶ５.５°ー４Ｃ

動力設備二次側配管配線表（４Ｍ－３）

機 器 番 号 負 荷 名 称 系　　統
負荷容量

配　　線 配 管 電 動 機 接 続 材
手 元 開 閉 器 箱 仕 様

（ｋＷ） 仕　様 配 線 用 遮 断 器

ＡＣＰ－Ｔ１－１ 空冷式マルチパッケージ形空調機 １階　廊下・待合 １４.１ ＣＶＴ１４°Ｅ８゜ （Ｇ２８） Ｆ２（３０）ＷＰ ー ー

ＡＣＰ－Ｔ１－２ 空冷式マルチパッケージ形空調機 １階　放射線① １１.６ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ１－３ 空冷式マルチパッケージ形空調機 １１.６ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－８ 空冷式マルチパッケージ形空調機 ２階　血液検査① ７.２ ＣＶ８°ー４Ｃ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－９ 空冷式マルチパッケージ形空調機 １０.６ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－１０ 空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－１１ 空冷式マルチパッケージ形空調機 ７.５ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ３－１ 空冷式マルチパッケージ形空調機 ３階　光学医療診療部① （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ３－４ 空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

１階　放射線②

２階　血液検査② ＣＶＴ１４°Ｅ５.５゜

２階　血液検査③ １０.６ ＣＶＴ１４°Ｅ５.５゜

２階　血液検査④ ＣＶ８°ー４Ｃ

１０.６ ＣＶＴ１４°Ｅ５.５゜

３階　光学医療診療部④ １０.６ ＣＶＴ１４°Ｅ５.５゜

ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

機 器 番 号 負 荷 名 称 系　　統
負荷容量

配　　線 配 管 電 動 機 接 続 材
手 元 開 閉 器 箱 仕 様

（ｋＷ） 仕　様 配 線 用 遮 断 器

ＡＣＰ－Ｔ１－４ 空冷式マルチパッケージ形空調機 １０.６ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ１－５ 空冷式マルチパッケージ形空調機 １階　放射線④ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ３－８ 空冷式マルチパッケージ形空調機 ＣＶＴ１４°Ｅ５.５゜ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ３－９ 空冷式マルチパッケージ形空調機 ７.５ ＣＶ８°ー４Ｃ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ３－１０ 空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ３－１７ 空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＲ－Ｔ３－２ 空冷式パッケージ形空調機 １.６ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰＣ－Ｔ３－１ ４階　電気室（高圧） （Ｇ２８） ー ー

３階　血液浄化療法①

ＣＶＴ１４°Ｅ５.５゜

３階　廊下

３階　器材室②（血液浄化） ＣＶ３.５°ー４Ｃ

２.９

１階　放射線③ ＣＶＴ１４°Ｅ５.５゜

１０.６

１０.６

３階　血液浄化療法②

３階　血液浄化療法③ ７.５ ＣＶ８°ー４Ｃ

１４.１ ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

空冷式パッケージ形空調機 ＣＶ３.５°ー４Ｃ

動力設備二次側配管配線表（４Ｍ－１）

機 器 番 号 負 荷 名 称 系　　統
負荷容量

配　　線 配 管 電 動 機 接 続 材
手 元 開 閉 器 箱 仕 様

（ｋＷ） 仕　様 配 線 用 遮 断 器

ＡＣＰ－Ｔ２－１ 空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－２ 空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－３ 空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－４ 空冷式マルチパッケージ形空調機 １１.８ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－５ 空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－６ 空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ２－７ ５.３ （Ｇ２８） ー ー

ＡＣＰ－Ｔ３－２ （Ｇ２８） ー ー

２階　事務室

２階　生理検査①

５.３

２階　スタッフ

２階　生化学検査① ４.９

１０.６ ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

１１.６ ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

２階　生理検査② １１.６ ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

２階　生理検査③ ＣＶ５.５°ー４Ｃ

ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

ＣＶ５.５°ー４Ｃ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

Ｆ２（３０）ＷＰ

２階　生化学検査②

ＣＶ５.５°ー４Ｃ

ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

ＡＣＰ－Ｔ３－３ （Ｇ２８） Ｆ２（３０）ＷＰ ー ー

ＡＣＰ－Ｔ３－５ （Ｇ２８） Ｆ２（３０）ＷＰ ー ー

３階　病理部 ４.９ （Ｇ２８） Ｆ２（３０）ＷＰ ー ー

５.３ ＣＶ５.５°ー４Ｃ

ＣＶ５.５°ー４Ｃ

空冷式マルチパッケージ形空調機

３階　光学医療診療部③ １０.６ ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

３階　肝疾患センター

ＡＣＰＣ－Ｔ４－１

ＡＣＰＣ－Ｔ４－２

ＡＣＰＣ－Ｔ４－３

空冷式パッケージ形空調機

空冷式パッケージ形空調機

空冷式パッケージ形空調機

４階　電気室（低圧）

４階　電気室（低圧）

４階　電気室（高圧）

１２.０

１２.０

１.５

ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

ＣＶＴ１４°Ｅ８゜

ＣＶ３.５°ー４Ｃ

ＡＣＰ－Ｔ３－６

ＡＣＰ－Ｔ３－７

空冷式マルチパッケージ形空調機

空冷式マルチパッケージ形空調機

空冷式マルチパッケージ形空調機

空冷式マルチパッケージ形空調機

空冷式マルチパッケージ形空調機 （Ｇ２８） Ｆ２（３０）ＷＰ ー ー

（Ｇ２８） Ｆ２（３０）ＷＰ ー ー

（Ｇ２８） Ｆ２（３０）ＷＰ ー ー

（Ｇ２８） Ｆ２（３０）ＷＰ ー ー

３階　手術スタッフ ７.２ ＣＶ５.５°ー４Ｃ

３階　光学医療診療部② １０.６

Ｓ

Ｅ－４Ｌ

２

１

４Ｍ－４

４Ｍ－３

４Ｍ－２

４Ｍ－１

Ｌ

Ｌ

Ｌ

３

３

Ｆ－４Ｌ

３
ＲＭ８

１

３

ＲＭ９

Ｌ

Ｌ

Ｇ１

動力設備二次側配管配線表（４Ｍ－２）

は取り止めとする。



５００

６
０

９

４１０

７
０

０

６００

山梨大学施設・環境部 ２０１９年　３月

Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号 －

－
Ｅ－１１０１

凡例・注記１

中央診療棟・特殊診療棟
凡例・注記・端子盤・情報機器架対数表・機器参考姿図

１９インチラック詳細図２－ －

－ －

端子盤形状盤名称
電話・ＰＨＳ 拡声

Ｂ
Ｔ　Ｖ

Ｆ

インターホン

―

１９インチラック参考姿図工事区分図

内部コンセント

盤形式

ドア

パネル

特 記 事 項

備　考

２Ｐ１５Ａ Ｅ付×６連コンセントバー付

鋼製１９インチラック（ＥＩＡ），側面換気孔タイプ

前面換気孔タイプ

側面開閉可能パネル

側面図正面図

 ユニット
 スプライス ＳＣ／ＳＣ型光ファイバー型パッチパネル（スライド式）

芯数は中継盤リストによる

耐震加工を行い設置すること。

換気ファン（３連）付　グリーン購入法適合品

７００

２
,０

０
０

２
,０

０
０

９００

・・・・・

１

　

・・・・・

２

４

３

　

各端子へ

：情報ラック　　　　　　　　　  （本工事）

：光成端箱（１Fのみ） 　 　   （本工事）

：エッヂスイッチ　　　　　　　 （別途工事）

：コネクタ付光コード　　　　　（本工事）

１

２

３

４

６

：フロアスイッチ（１Fのみ） 　（別途工事）

７

５

６

融着用片端ＳＣコネクタ付光ケーブル１ｍ

ラック内光整端箱

光コネクタ(ＳＣ)

光アダプタ

スプライスユニット

エッヂＳＷ

注　記

凡　例

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

１）図中特記なき配管配線サイズは下記による。

（構内情報通信網設備）

ＥＭ－ＵＴＰ－４Ｐ×２（ＣＡＴ６）　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＵＴＰ－４Ｐ×１（ＣＡＴ６）　（ＰＦ１６）

記号 名称 摘要

構内情報通信網設備

情報用モジュラコンセント

ＥＭ－ＵＴＰ－４Ｐ×３（ＣＡＴ６）　（ＰＦ２８）

８極８芯ＵＴＰカテゴリー６対応×１埋込型

壁面取付

天井面取付

情報用モジュラコンセント ８極８芯ＵＴＰカテゴリー６対応×１露出型

ブランクチップ

構内交換設備

壁面取付

新金属プレート付電話用モジュラコンセント ６極４芯×１　埋込型

端子盤対数表参照端子盤

新金属プレート付

新金属プレート付

ＰＨＳアンテナ

床取付

床取付

空配管（ＰＦ２２）

Ｅ－１Ｔ 屋内鋼板製露出型（扉付）

屋内鋼板製露出型（扉付）

屋内鋼板製露出型（扉付）

屋内鋼板製露出型（扉付）

屋内鋼板製露出型（扉付）

屋内鋼板製露出型（扉付）

屋内鋼板製露出型（扉付）

１５０Ｐ

２０Ｐ

３０Ｐ

４０Ｐ

２０Ｐ

２０Ｐ

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

１０Ｐ

系統図参照

系統図参照

ブランクチップ 空配管（ＰＦ２２） 新金属プレート付

電話用モジュラコンセント ６極４芯×１　露出型

配線ダクト

Ｅ－２Ｔ

Ｅ－３Ｔ

Ｅ－４Ｔ

Ｇ－１Ｔ

ー

ー

ー

ー

ー

３ 構内交換設備　機器参考姿図 機器寸法は参考とする。

ＰＨＳアンテナ（沖電気　ＵＦ７１００－Ｖ５相当品）

Ｃ 情報用モジュラコンセント ８極８芯ＵＴＰカテゴリー６対応×１埋込型 新金属プレート付

７

８

９

パッチパネル

：パッチパネル　　　　 　８

：ＵＴＰケーブル　　　  　　　　（本工事）９

２０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

４ 端子盤対数表

ラック名称

１９インチラック スプライスユニット 光パッチコードＳＭ モジュラ型パッチパネル ＵＴＰパッチコード

（参考姿図参照）
２４Ｃ　ＳＣコネクタ付 ＳＣ－ＳＣコネクタ付２ｍ ２４ポート

両端コネクタ付２ｍ

（架）
（個） （本） （個）

（本）

Ｅ－１Ｒ 1 

Ｅ－２Ｒ

Ｅ－３Ｒ

Ｅ－４Ｒ

Ｇ－１Ｒ

Ｇ－２Ｒ

Ｇ－３Ｒ

１９インチラック数量表

１０Ｐ

１ 

1 

Ｇ－２Ｔ

Ｇ－３Ｔ

（院内ＬＡＮ） （学内ＬＡＮ） （院内ＬＡＮ） （学内ＬＡＮ） （院内ＬＡＮ） （学内ＬＡＮ）

備考

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

1 

1 

24 

24 

24 

24 

フロアＳＷ

Ｋ－１Ｔ

Ｋ－２Ｔ

Ｋ－３Ｔ 屋内鋼板製露出型（扉付）

屋内鋼板製露出型（扉付）

屋内鋼板製露出型（扉付） １５Ｐ

５Ｐ

５Ｐ 系統図参照

系統図参照

系統図参照

ー

ー２０Ｐ

２０Ｐ

２０Ｐ

ー

Ｃ

Ｃ ８極８芯ＵＴＰカテゴリー６対応×１

３）構内情報通信網設備は下記によること。

　　① ＵＴＰケーブルには下記の位置に配線札を設けること。

　　　　　①ＥＰＳ内　②天井点検口部分　③ＨＵＢボックス内，ＨＵＢ架台部分　④アウトレットボックス内

　　② ＵＴＰケーブル及び情報用モジュラコンセントの色分けについては監督員の指示に従うこと。

５）通信幹線には下記の位置にケーブル行先表示札を設けること。

　・床下ピット：ケーブルラック曲線部、交差部（アクリル製 １５０×４０×３ｔ　５０文字程度）

　・二重天井内：各天井点検口最寄部分（ラミネートタイプ）

　・ＥＰＳ：各設備幹線ケーブルの接続部分（ラミネートタイプ）

　・水平区画：各フロア間の渡り部分（ラミネートタイプ）

Ｋ－１Ｒ １ 1 24 

１ Ｋ－２Ｒ

１ Ｋ－３Ｒ

無線アクセスポイント（支給品）

 納入ユニット数 ４２U

Ｃ

Ｃ ＥＭ－ＵＴＰ－４Ｐ×５（ＣＡＴ６）　（PF２２）×３

ＥＭ－ＵＴＰ－４Ｐ×４（ＣＡＴ６）　（ＰＦ２２）×２

M

（構内交換設備）

時　計

―

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

ー

ー

Ｃ ＡＰ

：ＵＴＰ0.5－4P（Cat.6）×2 　（本工事）５

Ｃ ＥＭ－ＵＴＰ－４Ｐ×２（ＣＡＴ６）　（MM１A）
M

Ｃ ＥＭ－ＵＴＰ－４Ｐ×１（ＣＡＴ６）　（MM１A）
M

Ｃ ＥＭ－ＵＴＰ－４Ｐ×６（ＣＡＴ６）　（ＰＦ２２）×３

（参考姿図参照）

（架）

省スペース型

１９インチラック

省スペース型１９インチラック　参考姿図

盤形式

ドア

パネル
特 記 事 項

鋼製１９インチラック（ＥＩＡ），側面換気孔タイプ

前面換気孔タイプ

側面開閉可能パネル

 納入ユニット数 １４U

別途工事

１０Ｐ

：ＵＴＰパッチコード　　　　

情報用モジュラコンセント（ＯＡフロア用）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ　　　　 （ＰＦ１６）Ｂ

ＥＭ－ＣＣＰ－ＡＰ０．５－１０Ｐ１０Ｐ

ＥＭ－ＣＣＰ－ＡＰ０．５－２０Ｐ２０Ｐ

ＥＭ－ＣＣＰ－ＡＰ０．５－３０Ｐ３０Ｐ

２）上記の電線管サイズは、軽量鉄骨間仕切壁内コンクリート埋込となる部分及び、立上げ引下げ部分、

及び既設壁の露出立上げ引下げ部分の電線管保護を示す。

４）防火区画及び防火上主要な間仕切り壁のケーブル貫通には、ケーブルラック敷設図に記載された、防火区画

　　貫通処理材を使用すること。

６）図中特記なき壁面配線器具の取付高さはＦＬ＋３００とし、廊下部分の取付高さはＦＬ＋５００とする。

電話用モジュラコンセント（ＯＡフロア用） ６極４芯×１　埋込型

取外し再取付

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ　　　　（MM１A）Ｂ

　　 （別途工事）

　　 （別途工事）

別途工事

引込光ケーブル
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部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号

Ｇ－ＥＰＳ

Ｆ－ＥＰＳＥ－ＥＰＳＤ－ＥＰＳ

Ｋ－ＥＰＳ

（特殊診療棟） （中央診療棟）

スタッフ室

Ｃ

構内情報通信網設備　系統図
中央診療棟・特殊診療棟

－

－
Ｅ－１１０２

中央診療棟・特殊診療棟　構内情報通信網設備　系統図１

Ｃ（Ｈ）
×９

Ｃ

Ｃ（Ｇ）
×９

Ｃ

Ｃ

Ｃ

（Ｈ）

（Ｈ）

心臓リハビリ
機能訓練室

言語
聴覚室１

Ｃ
（Ｈ）

言語
聴覚室２

言語
聴覚室３

ＣＣ

Ｃ

木工室

（Ｇ）

作業療法室 操作室

ＣＣ

Ｃ
（Ｈ）

診察室

Ｃ

Ｘ線検査室２

Ｃ

（Ｈ）
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｘ線検査室１

Ｃ

（Ｈ）
Ｃ

Ｃ
Ｃ

カンファレン
ス

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ Ｃ

Ｃ

（Ｈ）
×２

Ｃ

（Ｇ）
×２

Ｃ Ｃ

スタッフ
デスクワーク

Ｃ

（Ｈ）
×４

（Ｇ）
×４

Ｃ Ｃ

Ｃ

技師長室

Ｃ

（Ｈ）
×２

（Ｇ）
×２

Ｃ Ｃ

Ｃ

受付

Ｃ

（Ｈ） （Ｇ）
Ｃ Ｃ

Ｃ

肺疾患センター
相談室

Ｃ

（Ｈ） （Ｇ）
Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｄｒ．控室１

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｂ）
Ｃ Ｃ

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ

Ｄｒ．控室２
・会議

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｂ）
Ｃ Ｃ

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ

×２

スタッフ室・点滴準備室
・カンファレンス室

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｂ）
Ｃ Ｃ

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ

×３

Ｃ

（Ｈ）
Ｃ

Ｃ
Ｃ

受付

Ｃ

（Ｈ）
×２

Ｃ

モニター記録室

Ｃ

（Ｈ）
×7 （Ｇ）

Ｃ Ｃ

Ｃ

相談室１・２
Ｄｒ．控室

Ｃ

Ｃ
（Ｈ）

個室

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

Ｃ Ｃ
（Ｂ）

診察室１・２
・受付

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

Ｃ Ｃ
（Ｂ）

×３

ＭＥ控室

Ｃ

（Ｈ）
×１０

Ｃ

（Ｇ）
×８

Ｃ Ｃ

肝疾患センター
研究室

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ
（Ｈ） （Ｇ）

病理部技師室

Ｃ

（Ｈ）
×３

Ｃ

Ｃ Ｃ（Ｇ）
×２

遺伝子解析室

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

Ｃ Ｃ（Ｇ）
×２

人工透析室

Ｃ

（Ｈ）
×１８

Ｃ

（Ｂ）
×１８

Ｃ Ｃ

器材室２

Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ
（Ｈ） （Ｂ）

カウンセリング室

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ Ｃ

採卵室１・２

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｂ）
Ｃ Ｃ

受付

Ｃ

（Ｈ）
×３

Ｃ

（Ｇ）
×３

Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ
（Ｈ）

採精検査室
・点滴・リカバリー

外診室

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｂ）
Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ（Ｈ）
×３

培養室

Ｃ

Ｃ（Ｂ）
×２

小手術室

外診室４～７

Ｃ

（Ｈ）
×４

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ Ｃ

外診室１～３

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｂ）
Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ
（Ｈ）

処置室

Ｃ

Ｃ
（Ｂ）

内診室１・２

Ｃ

Ｃ
（Ｂ）

緊急内診室

受付

Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ

内診室１・２

Ｃ

（Ｂ）
Ｃ

保険指導室１・２

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ Ｃ

点滴・リカバ
リー

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ Ｃ

受付

Ｃ

（Ｈ）
×３

Ｃ

（Ｇ）
×３

Ｃ Ｃ

（Ｈ）
×３

（Ｇ）
×３

外診室
２・３・４

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｂ）
Ｃ Ｃ

外診室１

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ
（Ｈ）

（Ｂ）
×２

Ｃ

メッセンジャー
待機室

Ｃ（Ｇ）
　×５

看護部研修室

ＣＣ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

（Ｂ）
×２

（Ｈ）
×２

Ｃ

Ｃ（Ｈ）
×６

Ｃ

Ｃ（Ｇ）
×６

Ｃ

Ｃ（Ｂ）
×６

Ｃ

Ｃ（Ｈ）
×２

手術部
器材室

（Ｈ）

細胞採取室

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ
（Ｇ）

細胞調整室
１・２

Ｃ

Ｃ
（Ｈ）

自己採血室
・当直室・外注検査室

Ｃ

Ｃ （Ｈ）
×２

廊下

Ｃ

Ｃ （Ｈ）
×２

受付モニタリング室

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ Ｃ

血液検査室

Ｃ

（Ｈ）
×１１

Ｃ

（Ｇ）
×２

Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ

血液ガス

（Ｈ）

Ｃ

Ｃ （Ｈ）
×６

緊急検査
受付

Ｃ

（Ｂ）
×１８

Ｃ

Ｃ

（Ｈ）
×１６

スタッフ通路
・休憩室

Ｃ

（Ｇ）

血清検査室Ⅱ

Ｃ

（Ｈ）
×６

Ｃ

Ｃ ＣＣ

（Ｈ）
×７

Ｃ

輸血検査室

Ｃ

Ｃ

スタッフ
休憩室

（Ｇ）

Ｃ

（Ｈ）
×２

Ｃ

（Ｇ）
×４

Ｃ

部長室
・技師長室

Ｃ

（Ｈ）（Ｇ）
ＣＣ

Ｃ

事務室

Ｃ

（Ｈ）
×２

（Ｇ）
ＣＣ

Ｃ

（Ｇ）
×４

Ｃ

技師室カンファレンス室

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ（Ｈ）

×４

Ｃ

Ｃ

前室

副部長室
・細菌検査室（Ｐ３）

Ｃ

（Ｂ）
（Ｇ）
×４

Ｃ

Ｃ

細菌検査室
（Ｐ２）

Ｃ

（Ｈ）
×６（Ｇ）

ＣＣ

Ｃ

（Ｇ）

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

Ｃ

脳波筋電室１・２
・超音波室１～１０
・呼吸機能室１･２

×６
（Ｈ）

Ｃ

Ｃ

心電図室
１・２

遺伝子検査室

Ｃ

（Ｈ）
×９

（Ｇ）
×４

ＣＣ

Ｃ

生化学
血清・血液検

査室

Ｃ

（Ｈ）
×５

（Ｇ）
×５

ＣＣ

Ｃ

（Ｈ）
×４

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

Ｃ

運動
負荷室

受付

Ｃ

（Ｈ）
×４

（Ｂ）
ＣＣ

Ｃ

（Ｈ）
×４

Ｃ

Ｃ

スタッフ
ゾーン

解析室

Ｃ

（Ｈ）
×９

（Ｇ）
×３

ＣＣ

Ｃ

（Ｈ）
×２０

Ｃ

採血室

（Ｈ）
×４

Ｃ

（Ｈ）
×７

Ｃ

Ｃ Ｃ

×６

内視鏡室１～６

×３×２ ×２

×３

×２

×２

×２ ×３

肝疾患センター
研究室

Ｃ Ｃ

×３

ＣＣ

×３

Ｃ ＣＣ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｃ （Ｈ）

×４
Ｃ

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

（Ｇ）
Ｃ Ｃ

処理室　

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

Ｃ Ｃ
（Ｂ）

Ｃ Ｃ

（Ｈ）
×２ （Ｇ）

Ｃ Ｃ

×２

（Ｇ）

Ｃ

Ｃ

休憩室
×１４

Ｇ－２Ｒ

Ｇ－３Ｒ

Ｇ－１Ｒ

（学内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

（学内）エッヂＳＷ

（学内）フロアＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

（院内）フロアＳＷ

（学内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

（院内）光成端箱

（既設）

以降構内通信線路図参照
新臨床研究棟３階ネットワーク管理室より
（学内）ＥＭ－ＳＭ－８Ｃ×２
（学内）ＥＭ－ＳＭ－８Ｃ

（学内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

Ｋ－３Ｒ

（学内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

Ｋ－２Ｒ

Ｋ－１Ｒ

ＰＯＥＳＷ

（学内）フロアＳＷ

（学内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

ＰＯＥＳＷ

ＰＯＥＳＷ

ＰＯＥＳＷ

ＰＯＥＳＷ

Ｃ Ｃ
ＡＰ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

×９

Ｃ

ＡＰＣ

×９

×２

ＡＰ
×２

Ｃ

ＡＰ
Ｃ ×３

ＡＰ
Ｃ ×３

Ｃ

放射線部受付

Ｃ

（Ｈ）
×６

Ｃ

（Ｇ）
×２

Ｃ Ｃ

読影室
（カンファレンス）

器材室・
データ保管室

Ｃ

（Ｇ）
×２

Ｃ

（Ｈ）
×４

Ｃ Ｃ

（Ｈ）
×３

Ｃ

Ｃ

（Ｈ）
×２

Ｃ

Ｃ

（Ｇ）
×２

Ｃ

×２

Ｃ

Ｃ

（Ｈ）
×５

Ｃ

（Ｂ）
×３５

Ｃ

（Ｇ）

Ｃ

Ｃ

（Ｂ）
×８

Ｃ

Ｃ

（Ｂ）
×１０

Ｃ

Ｃ

（Ｈ）
×３２

Ｃ

Ｃ

（Ｇ）
×１４

Ｃ

Ｃ ＡＰ

（Ｈ）

（Ｈ） （Ｈ）

（Ｈ）

（Ｂ）

Ｃ

（Ｂ） （Ｂ）

Ｃ

Ｃ
×３

一般
検査

（学内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

（学内）エッヂＳＷ

（院内）エッヂＳＷ

Ｃ

Ｃ

Ｃ（Ｂ）
×３

Ｃ

Ｃ
（Ｇ）

Ｃ

Ｃ （Ｂ）
×３

Ｃ

Ｃ

Ｃ
（Ｂ）

Ｃ

（Ｂ）
×２

Ｃ

Ｃ
（Ｇ）

Ｃ

Ｃ

（Ｈ）
×２

Ｃ Ｃ（Ｂ）
×８

Ｃ

ＣＣ

Ｄｒ.控室（面談室）
・センター長

Ｃ

（Ｈ）

Ｃ

Ｃ Ｃ（Ｇ）
×２

ＡＰ
×７

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

(院内）ＥＭ－ＧＩ－１６Ｃ

（学内）ＥＭ－ＳＭ－８Ｃ

（学内）ＥＭ－ＳＭ－８Ｃ

以降構内通信線路図参照
至立体駐車場へ　ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（Ｃａｔ６）

外来棟泌尿器科（２階Ｃ－ＥＰＳ）１９インチラックより
ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（Ｃａｔ６）×１２
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Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号 １／３００

１／１５０
Ｅ－１１０６

中央診療棟　構内情報通信網・構内交換設備　２階配線図１

中央診療棟　
構内情報通信網・構内交換設備　２階配線図
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山梨大学施設・環境部 ２０１９年　３月

Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号 １／３００

１／１５０
Ｅ－１１０７

中央診療棟　構内情報通信網・構内交換設備　３階配線図１

中央診療棟　
構内情報通信網・構内交換設備　３階配線図
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製図検図

番号日付
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Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
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第５６４７０号

榎　田　幸　正
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中央診療棟　構内情報通信網・構内交換設備　４階配線図１

中央診療棟　
構内情報通信網・構内交換設備　４階配線図

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

(Ｇ)

(Ｇ)

(Ｇ) (Ｇ)

(Ｇ)

(Ｈ)

Ｍ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＣＣ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

別途工事

Ｅ－１１０２、１１０３図参照
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Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号

１ 撤去　中央診療棟　構内交換・電気時計・拡声・テレビ共同受信設備　４階配線図

１／３００

１／１５０
ＥＴ－８０６

構内交換・電気時計・拡声・テレビ共同受信設備　４階配線図
撤去　中央診療棟

Ｐ－１

ＢＴＩＥＶ０．４－２Ｐ（Ｅ１９）

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

　　　　　（Ｅ１９）

　　　　　（Ｅ１９）

２

Ｒ

Ｅー４ＴＴ

Ａ

Ａ

Ａ

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）
（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

★
★

★

★

★

★

★

★ ★

★

★

★

★

★

★ ★

注　記

図中、全ての機器及び配管配線の撤去を行う。
但し、打込配管は既存のままとする。

内は、部屋内の改修を行なわない為、★印は
機器撤去後にブランクプレートの設置を行う事。
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Ａ３

２０１９年 ３月

承諾

１１７１０２１

製図検図

番号日付

担　当

Ａ１縮
　
尺

年
　
月

設計業務名

部　長 補　佐課　長山梨大学（医病）附属病院中央診療棟等改修建築設備実施設計業務

工事名称

図面名称

図面番号

山梨大学（医病）中央診療棟等改修電気設備工事
東京都知事登録 

管 理 建 築 士
一　級　建　築　士

第５６４７０号

榎　田　幸　正
　第１９２５９２号大  臣  登  録

設備設計一級建築士 　第　　２３７８号建築士証交付番号

１ 撤去　中央診療棟　インターホン・ナースコール設備　４階配線図

１／３００

１／１５０
ＥＴ－９０５

インターホン・ナースコール設備　４階配線図
撤去　中央診療棟

Ｎ Ｎ Ｎ

Ｎ

Ｎ

ｔ

Ｍ

１０Ｐ

ＮＮＮ

Ｎ Ｎ Ｎ

７

Ｎ

Ｎ

ＮＮ

Ｎ Ｎ

Ｎ

Ｎ

ＮＮＮ

Ｎ Ｎ Ｎ

ＮＮＮ

１１

ＮＮＮ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ Ｎ Ｎ

Ｎ Ｎ Ｎ

ＮＮＮ １９

２１

ＮＮＮ

Ｎ Ｎ Ｎ

ＮＮＮ

２２２

２３

Ｎ
Ｃ

ｔ

Ｓ

ｔ
Ｓ

ＡＥ０.６５－４Ｃ×２（Ｅ１９）

１５

ナースコール設備　取り止め




