
令和1年10月11日

床点検口（ステンレス：600×600）：1箇所追記

天井点検口（アルミ：450×450）：2箇所追記 （開口補強含む）

変更記載事項

A-2

天井開口補強（300×300）： 3箇所追記
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天井：張替部分

壁新設：ＬＧＳ下地 強化石膏ボードPBｱ12.5+ｱ12.5（両面）ｽﾗﾌﾞまで

ﾄｲﾚ側：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6
廊下側：EPG塗

掃除用具掛用フック5箇所

ビニル床シート貼りt=2mm

床：ビニル床シート貼りt=2mm補修

巾木：ビニル巾木H=60:補修

壁：EP-G塗 (既存塗装面下地調整)

天井：一部PBｱ9.5貼り替EP塗り

（LGS下地共）

ﾄｲﾚ側：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6

壁新設：ＬＧＳ下地 強化石膏ボードPBｱ12.5+ｱ12.5（両面）ｽﾗﾌﾞまで

廊下側：EPG塗

目隠しフィルム貼り

目隠しフィルム貼り
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既存CB間仕切り：撤去

既存木建具：撤去
既存ＣＢ壁：撤去

既存ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ衝立(H=1800）：撤去

床：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）
床：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）

床：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）

既存木建具：撤去

既存木建具：撤去

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽH=1800：撤去

既存ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ衝立(H=1800）：撤去

既存ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 H=1200 (CB100に100角タイル)：撤去

塩ビシート：撤去

床：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）

床：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）

既存CB間仕切り：撤去

塩ビシート：撤去

既存ｽﾃﾝﾚｽ見切：撤去

既存ｽﾃﾝﾚｽ見切：撤去

既存ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 H=1200 (CB100に100角タイル)：撤去

既存木建具：撤去

床：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）

（アルミ目地)

汚垂れ石用ﾀｲﾙ貼W:600

LGS下地

既存天井材撤去（下地共）

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5+ｱ12.5 LGS下地

汚垂れ石用ﾀｲﾙ貼W:600

化粧鏡：450×600

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し

既存天井材撤去（下地共）
LGS下地

ｱﾙﾐ目地

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5 GL下地

小便器用障害者手摺

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6
耐水PBｱ12.5+ｱ9.5 LGS下地

壁新設：ＬＧＳ下地 耐水PBｱ12.5+ｱ12.5（両面）天井面まで

（アルミ目地)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

モルタル下地

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し
LGS下地
既存天井材撤去（下地共）

巾木見切：アルミ既製品

床材立上げ H:100

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ ｔ＝25

壁新設：LGS下地 強化PB ｱ12.5+ｱ12.5（両面）ｽﾗﾌﾞまで

ﾄｲﾚ側：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6

廊下側：EPG塗

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ H:100

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

モルタル下地

巾木見切：アルミ既製品

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ H:100

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

モルタル下地

（アルミ目地)

巾木見切：アルミ既製品

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ H:100

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

巾木見切：アルミ既製品

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ H:100

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

モルタル下地

ﾄｲﾚ側：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6

廊下側：EPG塗

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し

LGS下地

既存天井材撤去（下地共）

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見付25

化粧鏡：450×600

既存天井材撤去（下地共）
LGS下地

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5 GL下地

ｱﾙﾐ目地

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5 GL下地

ｱﾙﾐ目地

モルタル下地
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ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ H:100

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

モルタル下地

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ ｔ＝25

既存天井材撤去（下地共）
LGS下地

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5 GL下地

ｱﾙﾐ目地

目隠しフィルム貼り

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ ｔ＝25

壁新設：LGS下地 強化PB ｱ12.5+ｱ12.5（両面）ｽﾗﾌﾞまで

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5+ｱ12.5 LGS下地

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5+ｱ12.5 LGS下地

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5+ｱ12.5 LGS下地

（アルミ目地)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽH=1800：撤去

下部釜場
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掃除具入

Ｓ ＝ １ ： ５ ０

（既存）1階平面詳細図 Ｓ ＝ １ ： ５ ０ Ｓ ＝ １ ： ５ ０（改修後）1階平面詳細図

ビニル床シート貼りt=2mm

床：ビニル床シート貼りt=2mm補修

巾木：ビニル巾木H=60:補修

壁：EP-G塗 (既存塗装面下地調整)

Ｓ ＝ １ ： ５ ０

天井：一部PBｱ9.5貼り替EP塗り

（LGS下地共）女子トイレ

女子トイレ
男子トイレ

（改修後）2階平面詳細図

男子トイレ
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(両面(強化PBァ12.5+12.5)張+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K ァ50入)
LGS下地遮音壁 W:65(天井裏ｽﾗﾌﾞ面までの壁)

LGS下地一般壁 W:65(天井面までの壁)

(両面(耐水PBァ12.5+12.5)張

-レベルを示す

現況スラブ開口(500×200)

D10タテヨコ@150

60

200 200

既存鉄筋はつり出し

新規コンクリート打設

＜既存和便撤去部分開口部補強 S=1/20＞

1.2階平面図 Ｓ＝１／３００

今回改修部分
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廊下側：EPG塗

ﾄｲﾚ側：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6

壁新設：LGS下地 強化PB ｱ12.5+ｱ12.5（両面）ｽﾗﾌﾞまで

廊下側：EPG塗

ﾄｲﾚ側：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6

壁新設：LGS下地 強化PB ｱ12.5+ｱ12.5（両面）ｽﾗﾌﾞまで

壁新設：ＬＧＳ下地 耐水PBｱ12.5+ｱ12.5（両面）

化粧ｹｲｶﾙ板ァ6
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壁出隅：アルミアングル

ア キ

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

モルタル下地

既存天井材撤去（下地共）

LGS下地

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し

ｱｸﾘﾙ板
乳白 乳白

2階 男子ﾄｲﾚ

2階 男子ﾄｲﾚ

2階 男子ﾄｲﾚ

1階 女子トイレ

巾木見切：アルミ既製品

既存天井材撤去（下地共）
LGS下地

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

モルタル下地

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ H:100

LGS下地
既存天井材撤去（下地共）

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5 GL下地

ｱﾙﾐ目地

障害者用手摺：700×700

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し

LGS下地
既存天井材撤去（下地共）

ア キ

1
,1

0
0

ア キ

(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K ァ50入)

掃除用具掛用フック5箇所

床：水廻り用ビニル床シート貼りt=2mm

720 600 100 600 100

(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K ァ50入)

(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K ァ50入)

(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K ァ50入)

(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K ァ50入)

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5 GL下地
ｱﾙﾐ目地

目隠しフィルム貼り

天井：EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 ｱ6目透し
LGS下地
既存天井材撤去（下地共）

壁見切：SUSァ1.2曲げ加工 見付25

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5 GL下地

ｱﾙﾐ目地
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壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5 GL下地

ｱﾙﾐ目地

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ H:100

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

モルタル下地

巾木見切：アルミ既製品

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ H:100

床：水廻り用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼

モルタル下地

巾木見切：アルミ既製品

壁コーナー見切：アルミ既製品

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5 GL下地

ｱﾙﾐ目地

モザイクタイル貼り(一部撤去)

ビニル床シートル貼りt=2mm（一部新設）

モザイクタイル貼り

（撤去）

水廻用ビニル床シートル貼りt=2mm

モルタル下地

モザイクタイル貼り

（撤去）

水廻用ビニル床シートル貼りt=2mm

モルタル下地

化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 強化PBｱ12.5+ｱ12.5 LGS下地（遮音壁）

耐水PBｱ12.5+12.5（PS SK廻り）

ビニル床シート貼りt=2mm(一部撤去） EP塗 ﾓﾙﾀﾙ下地（CB壁100下地）：撤去

既存モルタル面(下地調整）

100ﾀｲﾙ貼り ﾓﾙﾀﾙ下地：撤去

（CB100壁:撤去）

100ﾀｲﾙ貼り ﾓﾙﾀﾙ下地：撤去

（CB100壁:撤去）

耐水PBｱ12.5+12.5（PS SK廻り）
床材立ち上げ

H=100

H=100

床材立ち上げ

（撤去）

100ﾀｲﾙ貼り

（撤去）

100ﾀｲﾙ貼り

H=60(一部新設)

ビニル幅木

H=60(一部撤去)

ビニル幅木

床 巾木 壁

衛生陶器（撤去）(別途工事）

衛生陶器（撤去）(別途工事）

隔て板、小便器ライニング

衛生陶器（撤去）(別途工事）

EP塗フレキシブルボードt=4mm下地(撤去)

LGS下地（撤去）

LGS下地（新設）

EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 t=6mm目透し（新設）

LGS下地（撤去）

LGS下地（一部新設）

EP-G塗 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5mm下地（一部新設）

LGS下地（一部撤去）

EP塗プラスターボードt=9mm下地(一部撤去)

化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 強化PBｱ12.5+ｱ12.5 LGS下地（遮音壁）

EP-G塗 強化PBァ12.5+12.5 LGS下地 （遮音壁）

耐水PBｱ12.5（GL)

耐水PBｱ12.5（GL)

EP塗フレキシブルボードt=4mm下地(撤去)

EP-G塗 ｹｲｶﾙ板 t=6mm目透し（新設）

LGS下地（新設）
隔て板

身障者用手摺

身障者用手摺

天井 その他

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ァ6 耐水PBｱ12.5+ｱ12.5 LGS下地

（アルミ目地)

（既存）2階平面詳細図

1階 女子便所

水廻り用ビニル床シート貼りt=2mm
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※赤色記載は変更記載項目を示す。

②天井：点検口：アルミ450×450（開口補強含む）

②天井：点検口：アルミ 450×450（開口補強含む）
①床：点検口：ステンレス 600×600

③天井開口補強：300×300

▼

展開方向 ｂ

ｃ

ａ

ｄ

150
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0

室名ピクト

アクリル板 t=5.0

部長 課長 補佐

図面名称・縮尺

特記 Ａ意匠 Ｓ構造

図面番号

Ｃ外構

担 当

工事名

山梨大学 施設・環境部
Ａ－２令和 元 年9月

1.2平面詳細図（既存・改修後）

1.2平面図 展開図 1/50

1/300

山梨大学（武田1）L号館（B）トイレ改修工事


