
図面変更指示書
山梨大学(武田1)L号館(B)給水設備改修工事 令和3年7月26日

No 図面番号 変更前 変更後

1 M-01

図面リスト
M-12の追加

1 M-03

ハッチングの追加

1 M-04

一部給水配管を新設配管に変更

1 M-05

参考品番の修正

2 M-06

不要なハッチングの消去

3 M-06,07

撤去配管の径の修正
撤去配管の径の追加

4 M-08

LB142,LB144
仕切弁の消去

5 M-10

凡例にプルボックスの項目を追加

6 M-10

既存盤と新設盤を繋げる配線経路の
変更により修正。また、露出部の管種が
分からない為『露出部は管内(E19)』と記
入。

7 M-10

既存盤・新設盤の高さが分からない為
『FL+2,000(盤の上端)』と記入。

8 M-11

既存天井材
『既存天井材と同じ種類の天井材(アスベ
スト含有でない)に更新』の追加

9 M-11

LB143
照明器具の追加

10 M-11

凡例
『解体・復旧範囲』　既存天井材アスベスト
含有

凡例
『解体・復旧範囲』を『解体・更新範囲』
に修正
照明器具のマークを修正
センサーの凡例を追加

11 M-12

図面の追加

12


