
図面変更指示書

山梨大学（下河東）看護学科教育研究棟1階・2階空調設備改修工事 2021年8月2日

No
図面番号 変更前 変更後

1 M-03

ACP1-４の室内機、EHP2-2の室内機、合計6台
にワイドパネルを設置する。

2 M-05

1階部分の配管貫通部から地面の高さは3900ｍ
ｍとする。


